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»Mindségellendrzott passzivhaz" tanusitasi eljarasa

Kiegészités nem lakascélu épiiletek részére

Nem lakascélu éplletek esetén a lakoépuletekre meghatarozott feltételek csak részben
érvényesek. Ebben az esetben a kovetkezd kiegészitéseket kell figyelembe venni:

1. A flitési héenergiaigényre és az épulet légtdmorségére azonosak a kovetelmények. A
fatési héenergiaigényt Qu (a PHPP szerint szamitva) 15 kWh(m?a) és az épulet
légtomdrségét (a Iégtdmorségvizsgalati Iégcserensp-értékének igazolasaval) max. 0,6 h
! értékre kell korlatozni.

2. A primerenergiaigényre jelenleg nincs hatarérték. A kdvetkezd teruletekre azonban
dokumentalni kell az egyes paraméterek kozelit6 értékeit:

Fités: A fitési héenergiaigényt, tarolasi és elosztasi veszteségeket, valamint a fltési
periédusra vonatkozé villamos segédenergiaigényt a fit6- és szell6z8berendezés
részére. A fltés PE-mutatdjara a 35 kWh/(m?a) hatarértéket kell figyelembe venni.

Passiv hiités: A passziv hiités és szell6zés valamint az arnyékolé rendszereknek a
nyari periédus alatt szikseéges villamos segédenergiaigényét kell megadni.

Melegviz: A melegvizszikségletet, a tarolasi és elosztasi veszteségeket valamint az
elosztd rendszerek villamos segédenergiaigényét beleértve a szolaris rendszerét is —
kell megadni.

Vilagitas: A Vvillamos energiaigényként a vilagitasi halézatra valamint annak
vezérlésére vonatkoz6 adatokat kell megadni.

Egyéb fogyasztok: minden egyéb villamos energiafogyasztét fel kell tuntenti, mint pl.
felvonok, szamitastechnikai eszk6zok, telefonberendezések, irodai és kisgépek,
konyhai készllékek, gépek, stb.

Megujulé energiafejleszték: Mindazon aramfejleszté elemeket tartalmazza, melyeket
megujuld energiaforrasként definialtak, igy pl. napelemes berendezések, szélkerekek,
stb. A megujul6 energiaforrasokbdl szarmazé aramot nem lehet csdkkentd tényezéként
figyelembe venni a primerenergiamutaté meghatarozasanal.

3. Tovabbi sziikséges dokumentumok és bizonylatok:

A szell6z beredezés effektiv h6hasznositasi tényezdjének és villamos energia-
igényének igazolasa a Passzivhaz Intézet eljarasa szerint. Itt figyelembe kell venni a
hévisszanyeréssel nem rendelkezd légelszivé rendszereket is (pl. vegyi laboratériumok
kisérleti szekrényei, degisztorok). Itt kulénbdz8d Gizemeltetési idbket is figyelembe kell
venni.

Adott esetben a passziv hltési rendszerek terveit és méretezését is figyelembe kell
venni. Igazolni kell az egyes f(it6 és h(ité energiahozamokat (pl. talajszondak esetén), a
szivattyuk hitésére szolgalé rendszerek villamos segédenergiaigényét, valamint a
vezeérl6 és arnyékold rendszerek villamos energiaigényét.

Vilagitasi tervek, a beépitett villamos energiaigény megadasa, adott esetben a
természetes vilagitas kihasznalasanak maddja.

Valamennyi egyéb villamos fogyaszté felsorolasat is meg kell adni a szikséges
energiaadatok fellintenésével, igy pl. szamitastechnikai berendezések, telefon-
berendezések, irodai és konyhai készlilékek, gépek, felvonok, stb.

A felsoroltakon tulmenéen tovabbi igazolasok bemutatasa is sziikségessé valhat.
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